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前  言~9 空调水系统管道与设备安装 内容详见《通风与空调工程施工质

量验收规范（20170701）（上）》 

10 隔腐与绝热 

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU1NjMxNTgwMA==&mid=2247486668&idx=2&sn=fab98ce00e91ab6582a54e58563d0a07&chksm=fbc7a93bccb0202d7d720a7d4560139d3bfc8cdae15ad58e22119603caee908a3aa973169299&scene=21%23wechat_redirect
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU1NjMxNTgwMA==&mid=2247486668&idx=2&sn=fab98ce00e91ab6582a54e58563d0a07&chksm=fbc7a93bccb0202d7d720a7d4560139d3bfc8cdae15ad58e22119603caee908a3aa973169299&scene=21%23wechat_redirect


10.1 一般规定 

10.1.1 空调设备、风管及其部件的绝热工程施工应在风管系统严密性检验

合格后进行。  

10.1.2 制冷剂管道和空调水系统管道绝热工程的施工，应在管路系统强度

和严密性检验合格和防腐处理结束后进行。  

10.1.3 防腐工程施工时，应采取防火、防冻、防雨等措施，且不应在潮湿或低于

5℃的环境下作业。绝热工程施工时，应采取防火、防雨等措施。 

10.1.4 风管、管道的支、吊架应进行防腐处理，明装部分应刷面漆。 

10.1.5 防腐与绝热工程施工时，应采取相应的环境保护和劳动保护措施。 

  

10.2 主控项目 

10.2.1 风管和管道防腐涂料的品种及涂层层数应符合设计要求，涂料的底漆和面

漆应配套。 

检查数量：按 I方案。 

检查方法：按面积抽查，查对施工图纸和观察检查。 

10.2.2 风管和管道的绝热层、绝热防潮层和保护层，应采用不燃或难燃材料，材

质、密度、规格与厚度应符合设计要求。 

检查数量：按 I方案。 

检查方法：查对施工图纸、合格证和做燃烧试验。 

10.2.3 风管和管道的绝热材料进场时，应按现行国家标准《建筑节能工程施工质

量验收规范》GB-50411的规定进行验收。 

检查数量：按 I方案。 

检查方法：按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB-50411 的有关规

定执行。 

10.2.4 洁净室（区）内的风管和管道的绝热层，不应采用易产尘的玻璃纤维和短

纤维矿棉等材料。 

检查数量：全数检查。 

检查方法：观察检查。 

  

10.3 一般项目 

10.3.1 防腐涂料的涂层应均匀，不应有堆积、漏涂、皱纹、气泡、掺杂及混色等

缺陷。 

检查数量：按 II方案。 



检查方法：按面积或件数抽查，观察检查。 

10.3.2 设备、部件、阀门的绝热和防腐涂层，不得遮盖铭牌标志和影响部件、阀

门的操作功能；经常操作的部位应采用能单独拆卸的绝热结构。 

检查数量：按 II方案。 

检查方法：观察检查。 

10.3.3 绝热层应满铺，表面应平整，不应有裂缝、空隙等缺陷。 

当采用卷材或板材时，允许偏差应为 5mm；当采用涂抹或其他方式时，允许偏差应

为 10mm。 

检查数量：按 II方案。 

检查方法：观察检查。 

10.3.4 橡塑绝热材料的施工应符合下列规定： 

1 黏结材料应与橡塑材料相适用，无溶蚀被钻结材料的现象。 

2 绝热层的纵、横向接缝应错开，缝间不应有孔隙，与管道表面应贴合紧密，不应

有气泡。 

3 矩形风管绝热层的纵向接缝宜处于管道上部。 

4 多重绝热层施工时，层间的拼接缝应错开。 

检查数量：按 II方案。 

检查方法：观察检查。 

10.3.5 风管绝热材料采用保温钉固定时，应符合下列规定： 

1 保温钉与风管、部件及设备表面的连接，应采用钻结或焊接，结合应牢固，不

应脱落；不得采用抽芯铆钉或自攻螺丝等破坏风管严密性的固定方法。 

2 矩形风管及设备表面的保温钉应均布，风管保温钉数量应符合表 10.3.5的规定。

首行保温钉距绝热材料边沿的距离应小于 120mm，保温钉的固定压片应松紧适度、均匀

压紧。 

 

3 绝热材料纵向接缝不宜设在风管底面。 

检查数量：按 II方案。 

检查方法：观察检查。 

10.3.6 管道采用玻璃棉或岩棉管壳保温时，管壳规格与管道外径应相匹配，管壳

的纵向接缝应错开，管壳应采用金属丝、赫结带等捆扎，间距应为 300mm～350mm，且每

节至少应捆扎两道。 

检查数量：按 II方案。 



检查方法：观察检查。 

10.3.7 风管及管道的绝热防潮层（包括绝热层的端部）应完整，并应封闭良好。

立管的防潮层环向搭接缝口应顺水流方向设置；水平管的纵向缝应位于管道的侧面，并

应顺水流方向设置；带有防潮层绝热材料的拼接缝应采用粘胶带封严，缝两侧粘胶带豁

结的宽度不应小于 20mm。胶带应牢固地粘贴在防潮层面上，不得有胀裂和脱落。 

检查数量：按 II方案。 

检查方法：尺量和观察检查。 

10.3.8 绝热涂抹材料作绝热层时，应分层涂抹，厚度应均匀，不得有气泡和漏涂

等缺陷，表面固化层应光滑牢固，不应有缝隙。 

检查数量：按 II方案。 

检查方法：观察检查。 

10.3.9 金属保护壳的施工应符合下列规定： 

1 金属保护壳板材的连接应牢固严密，外表应整齐平整。 

2 圆形保护壳应贴紧绝热层，不得有脱壳、褶皱、强行接口等现象。接口搭接应顺

水流方向设置，并应有凸筋加强，搭接尺寸应为 20mm～25mm。采用自攻螺钉紧固时，螺

钉间距应匀称，且不得刺破防潮层。 

3 矩形保护壳表面应平整，棱角应规则，圆弧应均匀，底部与顶部不得有明显的凸

肚及凹陷。 

4 户外金属保护壳的纵、横向接缝应顺水流方向设置，纵向接缝应设在侧面。保护

壳与外墙面或屋顶的交接处应设泛水，且不应渗漏。 

检查数量：按 II方案。 

检查方法：尺量和观察检查。 

10.3.10 管道或管道绝热层的外表面，应按设计要求进行色标。 

检查数量：按 II方案。 

检查方法：观察检查。 

 

11 系统调试 

11.1 一般规定 

11.1.1 通风与空调工程竣工验收的系统调试，应由施工单位负责，监理单

位监督，设计单位与建设单位参与和配合。系统调试可由施工企业或委托具有调

试能力的其他单位进行。 



11.1.2 系统调试前应编制调试方案，并应报送专业监理工程师审核批准。系统调

试应由专业施工和技术人员实施，调试结束后，应提供完整的调试资料和报告。 

11.1.3 系统调试所使用的测试仪器应在使用合格检定或校准合格有效期内，精度

等级及最小分度值应能满足工程性能测定的要求。 

11.1.4 通风与空调工程系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试，应在制冷

设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。系统性能参数的测定应符合本规范附录

E的规定。 

11.1.5 恒温恒湿空调工程的检测和调整应在空调系统正常运行 24h 及以上，达到

稳定后进行。 

11.1.6 净化空调系统运行前，应在回风、新风的吸人口处和粗、中效过滤器前设

置临时无纺布过滤器。净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行 24h及以上，达到

稳定后进行。工程竣工洁净室（区）洁净度的检测应在空态或静态下进行。检测时，室

内人员不宜多于 3人，并应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。 

  

11.2 主控项目 

11.2.1 通风与空调工程安装完毕后应进行系统调试。系统调试应包括下列内容： 

1 设备单机试运转及调试。 

2 系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试。 

检查数量：按 I方案。 

检查方法：观察、旁站、查阅调试记录。 

11.2.2 设备单机试运转及调试应符合下列规定： 

1 通风机、空气处理机组中的风机，叶轮旋转方向应正确、运转应平稳、应无异常

振动与声响，电机运行功率应符合设备技术文件要求。在额定转速下连续运转 2h 后，

滑动轴承外壳最高温度不得大于 70。C，滚动轴承不得大于 80。C。 

2 水泵叶轮旋转方向应正确，应无异常振动和声响，紧固连接部位应无松动，电机

运行功率应符合设备技术文件要求。水泵连续运转 2h 滑动轴承外壳最高温度不得超过

70 。C，滚动轴承不得超过 75 。C。 

检查方法：调整控制模式，旁站、观察、查阅调试记录。 

11.2.3 系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应符合下列规定： 

1 系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%～+10%建筑内各区域的压差

应符合设计要求。 

2变风量空调系统联合调试应符合下列规定： 

1）系统空气处理机组应在设计参数范围内对风机实现变频调速； 



2）空气处理机组在设计机外余压条件下，系统总风量应满足本条第 1 款的要求，

新风量的允许偏差应为 0～+10%； 

3）变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的允许偏差应为 0～+15%； 

4）改变各空调区域运行工况或室内温度设定参数时，该区域变风量末端装置的风

阀（风机）动作（运行）应正确； 

5）改变室内温度设定参数或关闭部分房间空调末端装置时，空气处理机组应自动

正确地改变风量； 

6）应正确显示系统的状态参数。 

3 空调冷（热）水系统、冷却水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于 10%。 

4 制冷（热泵）机组进出口处的水温应符合设计要求。 

5 地源（水源）热泵换热器的水温与流量应符合设计要求。 

6 舒适空调与恒温、恒湿空调室内的空气温度、相对湿度及波动范围应符合或优于

设计要求。 

检查数量：第 1、2 款及第 4 款的舒适性空调，按 I 方案；第 3、5、6 款及第 4 款

的恒温、恒湿空调系统，全数检查。 

检查方法：调整控制模式，旁站、观察、查阅调试记录。 

11.2.4 防排烟系统联合试运行与调试后的结果，应符合设计要求及国家现行标准

的有关规定。 

检查数量：全数检查。 

检查方法：观察、旁站、查阅调试记录。 

11.2.5 净化空调系统除应符合本规范第 11.2.3条的规定外，尚应符合下列规定： 

1 单向流洁净室系统的系统总风量允许偏差应为 0～+10%，室内各风口风量的允许

偏差应为 0～+15%。 

2 单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差应为 0～+10%，且截面风速不

均匀度不应大于 0.25。 

3 相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于 5Pa，洁净

室与室外的静压差不应小于 10Pa。 

4 室内空气洁净度等级应符合设计要求或为商定验收状态下的等级要求。 

5 各类通风、化学实验柜、生物安全柜在符合或优于设计要求的负压下运行应正常。 

检查数量：第 3款，按 I方案；第 1、2、4、5款，全数检查。 

检查方法：检查、验证调试记录，按本规范附录 E进行测试校核。 

11.2.6 蓄能空调系统的联合试运转及调试应符合下列规定： 

1 系统中载冷剂的种类及浓度应符合设计要求。 



2 在各种运行模式下系统运行应正常平稳；运行模式转换时，动作应灵敏正确。 

3 系统各项保护措施反应应灵敏，动作应可靠。 

4 蓄能系统在设汁最大负荷工况下运行应正常。 

5 系统正常运转不应少于一个完整的蓄冷-释冷周期。 

检查数量：全数检查。 

检查方法：观察、旁站、查阅调试记录。 

11.2.7 空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的非设计满负荷条件下的联合试

运转及调试，正常运转不应少于 8h，除尘系统不应少于 2h。 

检查数量：全数检查。 

检查方法：观察、旁站、查阅调试记录。 

  

11.3 一般项目 

11.3.1 设备单机试运转及调试应符合下列规定： 

1 风机盘管机组的调速、温控阀的动作应正确，并应与机组运行状态一一对应，中

挡风量的实测值应符合设计要求。 

2 风机、空气处理机组、风机盘管机组、多联式空调（热泵）机组等设备运行时，

产生的噪声不应大于设计及设备技术文件的要求。 

3 水泵运行时壳体密封处不得渗漏，紧固连接部位不应松动，轴封的温升应正常，

普通填料密封的泄漏水量不应大于 60mL/h，机械密封的泄漏水量不应大于 5mL/h。 

4 冷却塔运行产生的噪声不应大于设计及设备技术文件的规定值，水流量应符合设

计要求。冷却塔的自动补水阀应动作灵活，试运转工作结束后，集水盘应清洗干净。 

检查数量：第 1、2款按 II方案；第 3、4款全数检查。 

检查方法：观察、旁站、查阅调试记录，按本规范附录 E进行测试校核。 

11.3.2 通风系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试应符合下列规定： 

1 系统经过风量平衡调整，各风口及吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于

15%。 

2 设备及系统主要部件的联动应符合设计要求，动作应协调正确，不应有异常现象。 

3 湿式除尘与淋洗设备的供、排水系统运行应正常。 

检查数量：按 II方案。 

检查方法：按本规范附录 E进行测试，校核检查、查验调试记录。 

11.3.3 空调系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应符合下列规定： 

1 空调水系统应排除管道系统中的空气，系统连续运行应正常平稳，水泵的流量、

压差和水泵电机的电流不应出现 10%以上的波动。 



2 水系统平衡调整后，定流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求，允

许偏差应为 1500；变流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求，允许偏差应

为 10%。 

3 冷水机组的供回水温度和冷却塔的出水温度应符合设计要求；多台制冷机或冷却

塔并联运行时，各台制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于 10%。 

4 舒适性空调的室内温度应优于或等于设计要求，恒温恒湿和净化空调的室内温、

湿度应符合设计要求。 

5 室内（包括净化区域）噪声应符合设计要求，测定结果可采用 Nc或 dB（A）的表

达方式。 

6 环境噪声有要求的场所，制冷、空调设备机组应按现行国家标准《采暖通风与空

气调节设备噪声声功率级的测定工程法》G-9068的有关规定进行测定。 

7 压差有要求的房间、厅堂与其他相邻房间之间的气流流向应正确。 

检查数量：第 1、3款全数检查，第 2款及第 4款-第 7款，按 II方案。 

检查方法：观察、旁站、用仪器测定、查阅调试记录。 

11.3.4 蓄能空调系统联合试运转及调试应符合下列规定： 

1 单体设备及主要部件联动应符合设计要求，动作应协调正确，不应有异常。 

2 系统运行的充冷时间、蓄冷量、冷水温度、放冷时间等应满足相应工况的设计要

求。 

3 系统运行过程中管路不应产生凝结水等现象。 

4 自控计量检测元件及执行机构工作应正常，系统各项参数的反馈及动作应正确、

及时。 

检查数量：全数检查。 

检查方法：旁站观察、查阅调试。 

11.3.5 通风与空调工程通过系统调试后，监控设备与系统中的检测元件和执行机

构应正常沟通，应正确显示系统运行的状态，并应完成设备的连锁、自动调节和保护等

功能。 

检查数量：按 II方案。 

检查方法：旁站观察，查阅调试记录。 

 

12 竣工验收 



12.0.1 通风与空调工程竣工验收前，应完成系统非设计满负荷条件下的联

合试运转及调试，项目内容及质量要求应符合本规范第 11 章的规定。 

12.0.2 通风与空调工程的竣工验收应由建设单位组织，施工、设计、监理等单位

参加，验收合格后应办理竣工验收手续。 

12.0.3 通风与空调工程竣工验收时，各设备及系统应完成调试，并可正常运行。 

12.0.4 当空调系统竣工验收时因季节原因无法进行带冷或热负荷的试运转与调

试时，可仅进行不带冷（热）源的试运转，建设、监理、设计、施工等单位应按工程具

备竣工验收的时间给予办理竣工验收手续。带冷（热）源的试运转应待条件成熟后，再

施行。 

12.0.5 通风与空调工程竣工验收资料应包括下列内容： 

1 图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图。 

2 主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检（试）验报告。 

3 隐蔽工程验收记录。 

4 工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录。 

5 管道系统压力试验记录。 

6 设备单机试运转记录。 

7 系统非设计满负荷联合试运转与调试记录。 

8 分部（子分部）工程质量验收记录。 

9 观感质量综合检查记录。 

10 安全和功能检验资料的核查记录。 

11 净化空调的洁净度测试记录。 

12 新技术应用论证资料。 

12.0.6 通风与空调工程各系统的观感质量应符合下列规定： 

1 风管表面应平整、无破损，接管应合理。风管的连接以及风管与设备或调节装置

的连接处不应有接管不到位、强扭连接等缺陷。 

2 各类阀门安装位置应正确牢固，调节应灵活，操作应方便。 

3 风口表面应平整，颜色应一致，安装位置应正确，风口的可调节构件动作应正常。 

4 制冷及水管道系统的管道、阀门及仪表安装位置应正确，系统不应有渗漏。 

5 风管、部件及管道的支、吊架形式、位置及间距应符合设计及本规范要求。 

6 除尘器、积尘室安装应牢固，接口应严密。 

7 制冷机、水泵、通风机、风机盘管机组等设备的安装应正确牢固；组合式空气调

节机组组装顺序应正确，接缝应严密；外表面不应有渗漏。 



8 风管、部件、管道及支架的油漆应均匀，不应有透底返锈现象，油漆颜色与标志

应符合设计要求。 

9 绝热层材质、厚度应符合设计要求，表面应平整，不应有破损和脱落现象；室外

防潮层或保护壳应平整、无损坏，且应顺水流方向搭接，不应有渗漏。 

10 消声器安装方向应正确，外表面应平整、无损坏。 

11 风管、管道的软性接管位置应符合设计要求，接管应正确牢固，不应有强扭。 

12 测试孔开孔位置应正确，不应有遗漏。 

13 多联空调机组系统的室内、室外机组安装位置应正确，送、回风不应存在短路

回流的现象。 

检查数量：按 II方案。 

检查方法：尺量、观察检查。 

12.0.7 净化空调系统的观感质量检查除应符合本规范第 12.0.6 条的规定外，尚

应符合下列规定： 

1 空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤器单元和空气吹淋室等的安装位置应

正确，固定应牢固，连接应严密，允许偏差应符合本规范有关条文的规定。 

2 高效过滤器与风管、风管与设备的连接处应有可靠密封。 

3 净化空调机组、静压箱、风管及送回风口清洁不应有积尘。 

4 装配式洁净室的内墙面、吊顶和地面应光滑平整，色泽应均匀，不应起灰尘。 

5 送回风口、各类末端装置以及各类管道等与洁净室内表面的连接处密封处理应可

靠严密。 

检查数量：按 I方案。 

检查方法：尺量、观察检查。 

 

附录 A 工程质量验收记录用表 

A.1 通风与空调工程施工质曼验收记录用表说明  

A.1.1 通风与空调分部工程施工质量检验批验收记录，应在施工企业质量自

检的基础上，由监理工程师（或建设单位项目专业技术负责人）组织会同项目施

工员及质量员等对该批次工程质量的验收过程与结果进行填写。验收批验收的范

围、内容划分，应由工程项目的专业质量员确定，抽样检验及合格评定应按本规

范第 3.0.11 条与附录 B 的规定执行，并应按本规范第 A.2.1 条～第 A.2.8 条的要



求进行填写与申报，验收通过后，应有监理工程师的签证。工程施工质量检验批

批次的划分应与工程的特性相结合，不应漏项。 

A.1.2 通风与空调分部工程的分项工程质量验收记录，应由工程项目的专职质量

员按本规范表 A.3.1 的要求进行填写与申报，并应由监理工程师（或建设单位项目专业

技术负责人）组织施工员和专业质量员等进行验收。 

A.1.3 通风与空调分部（子分部）工程的质量验收由总监理工程师（或建设单位

项目专业技术负责人）组织项目专业质量员、项目工程师与项目经理等共同进行，子分

部工程应按本规范表 A.4.1-1～表 A.4.1-20 进行填写，分部工程应按本规范表 A.4.2

进行填写。 

  

A.2 通风与空调工程施工质 1检验批质贵验收记录表 

A.2.1 风管与配件产成品检验批质量验收记录可按表A.2.1-1～表A.2.1-3的格式

进行填写。 

A.2.2 风管部件与消声器产成品检验批质量验收记录可按表 A.2.2 的格式进行填

写。 

A.2.3 风管系统安装检验批质量验收记录可按表A.2.3-1～表A.2.3-9的格式进行

填写。 

A.2.4 风机与空气处理设备安装检验批质量验收记录可按表 A.2.4-1～表 A.2.4-4

的格式进行填写。 

A.2.5 空调制冷设备及系统安装检验批质量验收记录可按表 A.2.5-1～表 A.2.5-2

的格式进行填写。 

A.2.6 空调水系统安装检验批质量验收记录可按表A.2.6-1～表A.2.6-3的格式进

行填写。 

A.2.7 防腐与绝热施工检验批质量验收记录可按表A.2.7-1～表A.2.7-2的格式进

行填写。 

A.2.8 工程系统调试检验批质量验收记录可按表A.2.8-1～表A.2.8-2的格式进行

填写。 

  

A.3 通风与空调子分部分项工程质量验收记录表 

A.3.1 通风与空调子分部分项工程质量验收记录可按表 A.3.1 的格式进行填写，

具体的分项应按本规范第 3.0.7条的规定执行。 

  

A.4 通风与空调分部（子分部）工程的质量验收记录表 



A.4.1 通风与空调子分部工程质量验收记录可按表 A.4.1-1～表 A.4.1-20 的格式

进行填写，具体的子分部应按本规范第 3.0.7 条的规定执行。 

A.4.2 通风与空调分部工程的质量验收记录可按表 A.4.2的格式进行填写。 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

附录 B 抽样检验 

B.0.1 通风与空调工程施工质量检验批检验应在施工企业自检质量合格的

条件下进行。  



B.0.2 通风与空调工程施工质量检验批的抽样检验应根据表 B.0.2-1、表

B.0.2-2 的规定确定核查总体的样本量 n。  

B.0.3 应按本规范相应条文的规定，确定需核查的工程施工质量技术特性。

工程中出现的新产品与质量验收标准应归纳补充在内。  

B.0.4 样本应在核查总体中随机抽取。当使用分层随机抽样时，从各层次抽

取的样本数应与该层次所包含产品数占该检查批产品总量的比例相适应。当在核

查总体中抽样时，可把可识别的批次作为层次使用。  

B.0.5 通风与空调工程施工质量检验批检验样本的抽样和评定规定的各检验项

目，应按国家现行标准和技术要求规定的检验方法，逐一检验样本中的每个样本单元，

并应统计出被检样本中的不合格品数或分别统计样本中不同类别的不合格品数。 

B.0.6 抽样检验中，应完整、准确记录有关随机抽取样本的情况和检查结果。 

B.0.7 当样本中发现的不合格品数小于或等于 1 个时，应判定该检验批合格；当

样本中发现的不合格数大于 1个时，应判定该检验批不合格。 

B.0.8 复验应对原样品进行再次测试，复验结果应作为该样品质量特性的最终结

果。 

B.0.9 复检应在原检验批总体中再次抽取样本进行检验，决定该检验批是否合格。

复检样本不应包括初次检验样本中的产品。 

复检抽样方案应符合现行国家标准《声称质量水平复检与复验的评定程序》

GB/T-16306 的规定。复检结论应为最终结论。 

 

 



 

 
 

附录 C 风管强度及严密性测试 

C.1 一般规定 

C.1.1 风管应根据设计和本规范的要求，进行风管强度及严密性的测试。  

C.1.2 风管强度应满足微压和低压风管在 1.5倍的工作压力，中压风管在 1.2

倍的工作压力且不低于 750Pa，高压风管在 1.2 倍的工作压力下，保持 5min 及以

上，接缝处无开裂，整体结构无永久性的变形及损伤为合格。  

C.1.3 风管的严密性测试应分为观感质量检验与漏风量检测。 

观感质量检验可应用于微压风管，也可作为其他压力风管工艺质量的检验，结构严

密与无明显穿透的缝隙和孔洞应为合格。漏风量检测应为在规定工作压力下，对风管系

统漏风量的测定和验证，漏风量不大于规定值应为合格。系统风管漏风量的检测，应以

总管和干管为主，宜采用分段检测，汇总综合分析的方法。检验样本风管宜为 3节及以

上组成，且总表面积不应少于 15m2。 

C.1.4 测试的仪器应在检验合格的有效期内。测试方法应符合本规范要求。 

C.1.5 净化空调系统风管漏风量测试时，高压风管和空气洁净度等级为 1级～5级

的系统应按高压风管进行检测，工作压力不大于 1500Pa 的 6级～9级的系统应按中压风

管进行检测。 

  

C.2 测试装置 



C.2.1 漏风量测试应采用经检验合格的专用漏风量测量仪器，或采用符合现行国

家标准《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》GB/T-2624 中规定的

计量元件搭设的测量装置。 

C.2.2 漏风量测试装置可采用风管式或风室式。风管式测试装置应采用孔板做计

量元件；风室式测试装置应采用喷嘴做计量元件。 

C.2.3 漏风量测试装置的风机，风压和风量宜为被测定系统或设备的规定试验压

力及最大允许漏风量的 1.2 倍及以上。 

C.2.4 漏风量测试装置试验压力的调节，可采用调整风机转速的方法，也可采用

控制节流装置开度的方法。漏风量值应在系统达到试验压力后，保持稳压的条件下测得。 

C.2.5 漏风量测试装置的压差测定应采用微压计，分辨率应为 1.0Pa。 

C.2.6 风管式漏风量测试装置应符合下列规定： 

1 风管式漏风量测试装置应由风机、连接风管、测压仪器、整流栅、节流器和标准

孔板等组成（图 C.2.6-1）。 

 

2 应采用角接取压的标准孔板。孔板β值范围应为 0.22～0.70，孔板至前、后整流

栅的直管段距离应分别大于或等于 10倍和 5倍风管直径。 

3 连接风管应均为光滑圆管。孔板至上游 2倍风管直径范围内，圆度允许偏差应为

0.3%，下游应为 2%。 

4 孔板应与风管连接，前端与管道轴线垂直度允许偏差应为 1。；孔板与风管同心度

允许偏差应为 1.5%的风管直径。 

5 在第一整流栅后，所有连接部分应该严密不漏。 

6 漏风量应按下式计算： 



 

7 孔板的流量系数与β值的关系应根据图 C.2.6-2确定，并应满足下列条件： 

1）当 1.0×105＜Re＜2.0×106，0.05＜β≤0.49,50mm＜D≤1000mm 时，不计管道

粗糙度对流量系数的影响； 

2）当雷诺数 Re 小于 1.0×105时，应按现行国家标准《用安装在圆形截面管道中的差压

装置测量满管流体流量》GB/T-2624 中的有关条文求得流量系数。 

 

8 孔板的空气流束膨胀系数：值可按表 C.2.6 确定。 



 

9 负压条件下的漏风量测试装置应将风机的吸入口与节流器、孔板流量测量段逐相

连接，并使孔板前 10D 整流栅置于迎风端，组成完整装置。然后应通过软接口与需测定

风管或设备相连接（图 C.2.6-3）。 

 

C.2.7 风室式漏风量测试装置应符合下列规定： 

1 风室式漏风量测试装置应由风机、连接风管、测压仪器、均流板、节流器、风室、

隔板和喷嘴等组成（图 C.2.7-1）。 

2 为利用喷嘴实施风量的测量，隔板应将风室分割成前后两孔腔，并应在隔板上开

孔安装测量喷嘴。根据测试风量的需要，可采用不同孔径和数量的喷嘴。为保证喷嘴人

口气流的稳定性和流量的正确性，两个喷嘴之间的中心距离不得小于大口径喷嘴喉部直

径的 3倍；且任意一个喷嘴中心到风室最近侧壁的距离不得小于其喷嘴喉部直径的 1.5

倍。计量喷嘴人口端均流板安装位置与隔板的距离不应小于 1.5 倍大口径喷嘴，出口端

均流板安装位置与隔板的距离不应小于 2.5 倍大口径喷嘴。风机的出风口应与测试装置

相连接（图 C.2.7-1）。当选用标准长径喷嘴作为计量元件式，口径确定后，颈长应为



0.6 倍口径、喷嘴大口不应小于 2倍口径、扩展部分长度应等于口径；喷嘴端口应刨边，

并应留三分之一厚和 10。倾斜（图 C.2.7-2）。 

 

 

 

3 风室为一个两端留有连接口的密封箱体，过风断面积应按最大测试风量通过时，

平均风速度应小于或等于 0.75m/s。风机的出风口应与节流器、喷嘴入口方向的接口相

连接，另一端通过软接口与需测定风管或设备相连接（图 C.2.7-1）。 

4 风室中喷嘴两端的静压取压接口，应为多个且均布于四壁。静压取压接口至喷嘴

隔板的距离不得大于最小喷嘴喉部直径的 1.5 倍。应将多个静压接口并联成静压环，再

与测压仪器相接。 

5 采用本装置测定漏风量时，通过喷嘴喉部的流速应控制在 15m/s～35m/s范围内。 

6 风室中喷嘴隔板后的所有连接部分应严密不漏。 

7 单个喷嘴风量应按下式计算： 

 



 
9 负压条件下的漏风量测试装置应将风机的吸人口与节流器、风室箱体喷嘴入口反

方向的接口相连接，另一端应通过软接口将箱体接口与需测定风管或设备相连接（图

C.2.7-4）。 

 



 

 

C.3 漏风量测试 

C.3.1 系统风管与设备的漏风量测试，应分正压试验和负压试验两类。应根据被

测试风管的工作状态决定，也可采用正压测试来检验。 

C.3.2 系统风管漏风量测试可以采用整体或分段进行，测试时被测系统的所有开

口均应封闭，不应漏风。 

C.3.3 被测系统风管的漏风量超过设计和本规范的规定时，应查出漏风部位（可

用听、摸、飘带、水膜或烟检漏），做好标记；修补完工后，应重新测试，直至合格。 

C.3.4 漏风量测定一般应为系统规定工作压力（最大运行压力）下的实测数值。

特殊条件下，也可用相近或大于规定压力下的测试代替，漏风量可按下式计算： 

 

 

附录 D 洁净室（区）工程测试 

D.1 风登和风速的检测 



D.1.1 风速检测仪器宜采用热风速仪、三维或等效三维超声风速仪、叶轮风

速仪。风量检测仪器可采用带流量计的风量罩、文丘里流量计、孔板流量汁等。  

D.1.2 单向流洁净室系统的系统总风量、室内截面平均风速和风口风量的测试应

符合下列规定： 

1 单向流洁净室室内风速的测试，其测试平面应为垂直于送风气流，距离高效空气

过滤器出风面 300mm 处，测试平面应分成若干面积相等的栅格，栅格数量不应少于被测

试截面面积（m2）10倍的平方根数，测点应取在每个栅格的中心，全部测点不应少于 5

点。 

直接测量过滤器面风速时，测点距离过滤器出风面应为 150mm，测试面应划分为面

积相等边长不大于 600mm×600mm的格栅，测点应取在每个栅格的中心。 

每一风速测点持续测试的有效时间不应少于 10s，并应记录最大值、最小值和平均

值。 

单向流洁净室（区）的总送风量应按下式计算： 

 
2 单向流洁净室气流风速分布的测试，应由建设方、测试方共同协商确定，且宜在

空态下进行。风速分布测试应取工作面高度为测试平面，平面上划分的栅格数量不应少

于测试截面面积（m2）10倍的平方根数，测点应取在每个栅格的中心。 

风速分布的不均匀度尽β0应按下式计算，其数值不应大于 0.25。 

 

当洁净室内安装好工艺设备和工作台后，若还需进行风速分布测试时，其测试的实

施要求、合格判断规定等应根据工程项目的具体情况由建设方、测试方共同协商确定。 

D.1.3 洁净室系统风口风量的检测应符合下列规定： 

1 安装有高效过滤器风口风量的测试，应根据风口形状采用加接辅助风管的方法。

辅助风管应采用镀锌钢板或其他不产尘材料制成，形状及内截面应与风口相同，长度不

应小于 2倍风口长边长的直管段，并应连接于风口外部。应在辅助风管出口求取的风口

截面平均风速和风量，并应按附录 E.2的规定执行。 



2 当风口上风侧有 2倍风管长边长度的直管段，且已有预留测孔或可以设置测点时，

风量宜采用风管法测试，并应按附录 E.2的规定执行。 

3 常规风口的送风量宜采用带有流量计的风罩仪进行直接测量，测量时风罩的开口

应全部罩住被测风口，不应有泄漏。 

4 风口的上风侧已安装有文丘里或孔板流量装置时，可利用该流量计直接测量该处

的风口风量。 

  

D.2 室内静压的检测 

D.2.1 静压差的检测宜采用电子微压计、斜管微压计、机械式压差计等，分辨率

不应低于 2.0Pa。 

D.2.2 静压差的测定应符合下列规定： 

1 所有的建筑隔断、门窗均应密闭。 

2 在洁净室送、回、排风量均应符合设计要求的条件下，由高压向低压，由平面布

置上距室外最远的里房间开始，依次向外测定，检测时应注意使测压管的管口不受气流

影响。 

D.2.3 不同等级相连洁净室之间的门洞、洞口处，应测定洞口处的空气流向和流

速。洞口的平均风速大于或等于 0.2m/s 时，可采用热风速仪检测。 

  

D.3 高效空气过滤器的泄漏检测 

D.3.1 高效空气过滤器安装后应对空气送风口的滤芯、过滤器的边框、过滤器外

框和高效箱体的密封处进行泄漏检测，检测宜在洁净室处于“空态”或“静态”下进行。 

D.3.2 高效过滤器的检漏，应使用采样速率大于 1L/min的光学（离散）粒子计数

器。D类高效过滤器的检测应采用激光粒子计数器或凝结核粒子计数器。 

D.3.3 采用粒子计数器检漏高效过滤器，上风侧应引入均匀浓度的大气尘或含其

他气溶胶尘的空气，上风侧浓度宜为 20mg/m3～80mg/m3。大于或等于 0.5尘粒，浓度应

大于或等于 3.5×105pc/m3；大于或等于 0.1 尘粒，浓度应大于或等于 3.5×107pc/m3。

检测 D类高效过滤器时，大于或等于 0.1尘粒，浓度应大于或等于 3.5×109pc/m3。 

D.3.4 高效过滤器的泄漏检测，宜采用扫描法。过滤器下风侧用粒子计数器的等

动力采样头应放在距离被检部位表面 20mm～30mm 处，以 5mm/s～20mm/s 的速度，对过

滤器的表面、边框、封头胶接处进行移动扫描检查。 

D.3.5 在移动扫描检测过程中，应对计数突然递增的部位进行定点检验。当检测

浓度大于或等于上游浓度的 0.01%时，应判定为存在渗漏。 

D.3.6 无菌药厂中安装的高效过滤器宜采用 PA。气溶胶法进行检漏。 



D.3.7 安装在风管内与空气处理机组内的空气过滤器泄漏的检测，可按本规范第

D.3.1～D.3.6 条的规定执行，泄漏率应符合现行国家标准《洁净室及相关受控环境第 3

部分：检测方法》GB/-T25915.3-2010 第 C.4节的规定。检测时，应向远离洁净室的过

滤器上风侧向注人气溶胶，然后测量风管或空气处理机组内过滤器后的空气粒子浓度，

计算出过滤器设备的透过率。检测的所有点的透过率均不应大于过滤器最易透过粒径额

定透过率的 5倍。当使用光度计时，透光率不应大于 0.1%。 

  

D.4 室内空气洁净度等级的检测 

D.4.1 室内空气洁净度等级的检测应在设计指定的占用状态（空态、静态、动态）

下进行。 

D.4.2 当使用采样速率大于 1L/min 的离散粒子计数器，测试粒径大于等于 0.5粒

子时，宜采用光散射离散粒子计数器。当测试粒径大于等于 0.1的粒子时，宜采用大流

量激光粒子计数器（采样量 28.3L/min）；当测试粒径小于 0.1 的超微粒子时，宜采用

凝聚核粒子计数器。 

D.4.3 采样点的位置与数量应符合下列规定： 

1 最低限度的采样点数应符合表 D.4.3 的规定或按下式计算： 

 

2 采样点应均匀分布于整个面积内，并应位于工作区的高度（距地坪 0.8m 的水平

面）或由设计、业主特指的位置。 

D.4.4 最少采样量的确定应符合下列规定： 

1 每次采样的最少采样量应符合表 D.4.4 的规定。 



 

2 每个采样点的最少采样时间应为 lmin，采样量不应小于 2L。 

3 每个洁净室（区）最少采样次数为 3次。当洁净区仅有一个采样点时，该点采样

不应小于 3次。 

4 预期空气洁净度等级达到 4级或更洁净的环境，采样量可采用国家标准《洁净室

及相关受控环境第 1部分：空气洁净度等级》GB/T-25915.1-2010 附录 F 规定的序贯采

样法。 

D.4.5 检测采样应符合下列规定： 

1 采样时采样口处的气流速度，宜接近室内的设计气流速度。 

2 单向流洁净室粒子计数器的采样管口应迎着气流方向；非单向流洁净室采样管口

宜向上。 

3 采样管应洁净，连接处不得有渗漏，且长度应短。 

4 室内的测定人员数不应多于 3名，并应穿着洁净工作服，且应远离或位于采样点

的下风侧，人应静止或微动。 

D.4.6 当全室（区）测点为 2 点-9 点时，应计算每个采样点的平均粒子浓度值、

全部采样点的平均粒子浓度及其标准差，导出 95%置信上限值；当采样点超过 9点时，

可采用算术平均值 NL作为置信上限值，并应符合下列规定： 

1 每个采样点的平均粒子浓度应小于或等于洁净度等级规定的限值，并应符合表

D.4.6-1的规定； 



 

 

3 洁净度等级定级的粒径范围为 0.1～5.0，用于定级的粒径数不应大于 3个，且粒

径的顺序差不应小于 1.5倍。 

4 全部采样点的平均粒子浓度 Ni的 95%置信上限值，应小于或等于洁净度等级规定

的限值，并应符合下式的规定： 

 

式中：Ni——室内各测点平均粒子浓度； 

t——置信度上限位为 95%时。单侧 t分布的系数，应符合表 D.4.6-2的规定； 

s——室内各测点平均含尘浓度 N的标准差； 

n——测点数。 



 
D.4.7 每次测试应做记录，并应提交性能测试报告。测试报告应包括下列内容： 

1 测试机构的名称、地址。 

2 测试日期和测试者签名。 

3 执行标准的编号及标准实施年份。 

4 被测试的洁净室或洁净区的地址、采样点的特定编号及坐标图。 

5 被测洁净室或洁净区的空气洁净度等级、被测粒径（或沉降菌、浮游菌）、被

测洁净室所处的状态、气流流型和静压差。 

6 测量用的仪器的编号和标定证书，测试方法细则及测试中的特殊情况。 

7 在全部采样点坐标图上注明所测的粒子浓度（或沉降菌、浮游菌的菌落数）。 

8 对异常测试值及数据处理的说明。 

  

D.5 室内浮游菌和沉降菌菌落数的检测 

D.5.1 室内微生物菌落数的检测宜采用空气悬俘微生物法和沉降微生物法，采样

点可均匀布置或取代表性地域布置。采样后的基片（或平皿）应经过恒温箱内 370C、48h

的培养生成菌落后进行计数。 

D.5.2 悬浮微生物法应采用离心式、狭缝式和针孔式等碰击式采样器，采样时间

应根据空气中微生物浓度来决定，采样点数可与测定空气洁净度的测点数相同。 

D.5.3 沉降微生物法，应采用直径 90mm 培养皿，在采样点上沉降 30min，最少培

养皿数应符合表 D.5.3的规定。 

 

 

D.5.4 制药厂洁净室（包括生物洁净室）室内浮游菌和沉降菌测试，可采用按协

议确定的采样方案。 



D.5.5 用培养皿测定沉降菌、用碰撞式采样器或过滤采样器测定游浮菌，应符合

下列规定： 

1 采样装置采样前的准备及采样后的处理，均应在设有高效空气过滤器排风的负压

实验室进行操作，实验室的温度应为 22℃±2。C，相对湿度应为 50%±10%。 

2 采样仪器应消毒灭菌。 

3 采样器的精度和效率，应满足使用要求。 

4 采样装置的排气不应污染洁净室。 

5 沉降皿个数及采样点、培养基及培养温度、培养时间应按有关规范的规定执行。 

6 浮游菌采样器的采样率宜大于 100L/min。 

7.碰撞培养基的空气速度应小于 20m/s。 

  

D.6 室内空气温度和相对湿度的检测 

D.6.1 洁净室（区）的温、湿度测试可分为一般温、湿度测试和功能温、湿度测

试。 

D.6.2 温度测试可采用玻璃温度计、电阻温度检测装置、数字式温度计等；湿度

测试可采用通风干湿球温度计、数字式温湿度计、电容式湿度计、毛发式湿度计等。 

D.6.3 温度和相对湿度测试应在洁净室（区）净化空调系统通过调试，气流均匀

性测试完成，并应在系统连续运行 24h 以上时进行。 

D.6.4 应根据温度和相对湿度允许波动范围，采用相应适用精度的仪表进行测定。

每次测定时间隔不应大于 30min。 

D.6.5 室内测点布置应符合下列原则： 

1 送回风口处。 

2 恒温工作区具有代表性的地点（如沿着工艺设备周围布置或等距离布置）。 

3 没有恒温要求的洁净室中心。 

4 测点应布置在距外墙表面大于 0.5m，离地面 0.8m 的同一高度上，也可以根据恒

温区的大小，分别布置在离地不同高度的几个平面上。 

D.6.6 温、湿度测点数应符合表 D.6.6的规定。 



 

D.6.7 有恒温恒湿要求的洁净室（房间），应进行室温波动范围的检测：并应测

定并计算室内各测点的记录温度与控制点温度的差值，分别统计小于或等于某一温差的

测点数占测点总数的百分比，整理成温差累积统计曲线。当 90%以上测点偏差值在室温

波动范围内，应判定为合格。 

D.6.8 区域温度应以各测点中最低（或最高的）的一次测试温度为基准，并应计

算各测点平均温度与上述基准的偏差值，分别统计小于等于某一温差的测点数占测点总

数的百分比，整理成偏差累计统计曲线，90%以上测点所达到的偏差值应为区域温差。 

D.6.9 相对湿度波动范围及区域相对湿度差的测定，可按室温波动范围及区域温

差的测定规定执行。 

  

D.7 气流流型的检测 

D.7.1 气流流型的检测宜米用气流目测和气流流向的方法。气流目测宜采用示踪

线法、发烟（雾）法和采用图像处理技术等方法。气流流向的测试宜采用示踪线法、发

烟（雾）法和三维法测量气流速度等方法。 

D.7.2 采用示踪线法时，可采用棉线、薄膜带等轻质纤维放置在测试杆的末端，

或装在气流中细丝格栅上，直接观察出气流的方向和因干扰引起的波动。然后，标在记

录的送风平面的气流流型图上。每台高效空气过滤器至少应对应一个观察点。 

D.7.3 采用发烟（雾）法时，可采用去离子水，用固态二氧化碳（干冰）或超声

波雾化器等生成直径为 0.5～50的水雾；采用四氯化钦（TiCl4）作示踪粒子时，应确保

洁净室、室内设备以及操作人员不受四氯化钦产生的酸伤害。 

D.7.4 采用图像处理技术进行气流目测时，可根据按本规范第 D.7.1 条得到的粒

子图像数据，利用二维空气流速度矢量提供量化的气流特性。 

D.7.5 采用三维法测量气流速度、采用热风速计或三维超声波风速仪时，检测点

应选择在关键工作区及其工作面高度。根据建设方要求需进行洁净室（区）的气流方向

的均匀分布测试时，应进行多点测试。 

  



D.8 室内噪声检测 

D.8.1 室内噪声测试状态应为空态或与建设方协商确定的状态，并宜检测 A声压级

的数据。当工程需要时，可采用噪声倍频程的检测和分析。 

D.8.2 测点布置应按洁净室面积均分，每 50m2 应设一点。测点应位于其中心，距

地面高度应为 1.lm～1.5m 或按工艺要求设定。 

D.8.3 噪声检测应符合本规范第 E.6节的规定。 

  

D.9 室内自净时间的检测 

D.9.1 非单向流洁净室自净时间的检测，应以大气尘或烟雾发生器等尘源为基准，

采用粒子计数器测试。 

D.9.2 应测量洁净室内靠近回风口处稳定的含尘浓度作为达到自净状态的参照

量。 

D.9.3 当以大气尘为基准时，应将洁净室停止运行相当时间，在室内含尘浓度已

接近于大气浓度时，测取洁净室内靠近回风口处的含尘浓度。然后开机，定时读数（通

常可设置每间隔 6s 读数一次），直到回风口处的含尘浓度回复到原来的稳定状态，记

录下所需的时间（t）。 

D.9.4 当以人工尘源为基准时，应将烟雾发生器（如巴兰香烟）放置在地面上 1.8m

及以上室中心，发烟 lmin-2min 后停止，等待 1min 测出洁净室内靠近回风口处的含尘

浓度。然后开机，定时读数（通常可设置每间隔 6s 读数一次），直到回风口处的含尘

浓度回复到原来的稳定状态，记录下所需的时间（t）。 

D.9.5 由初始浓度、室内达到稳定的浓度，实际换气次数，可得到计算自净时间。

将实测自净时间与计算自净时间进行对比，当实测自净时间不大于 1.2倍计算自净时间

时，应判为合格。 

D.9.6 洁净室的自净性能还可以采用 100：1 自净时间或洁净度恢复率来表示。 
 

附录 E 通风空调系统运行基本参数测定  

E.1 风管风贵测盆 

E.1.1 风管内风量的测量宜采用热风速仪直接测量风管断面平均风速，然后

求取风量的方法。  

E.1.2 风管风量测量的断面应选择在直管段上，且距上游局部阻力部件不应

小于 5 倍管径（或矩形风管长边尺寸），距下游局部阻力构件不应小于 2 倍管径

（或矩形风管长边尺寸）的管段位置（图 E.1.2）。 



 

E.1.3 风管风量测量断面测点布置应符合下列规定： 

1 矩形风管断面测点数的确定及布置（图 E.1.3-1）：应将矩形风管测定断面划分

为若干个接近正方形的面积相等的小断面，且面积不应大于 0.05m2，边长不应大于 220mm

（虚线分格），测点应位于各个小断面的中心（十字交点）。 

2 圆形风管断面测点数的确定及布置（图 E.1.3-2）：应将圆形风管断面划分为若干个

面积相等的同心圆环，测点布置在各圆环面积等分线上，并应在相互垂直的两直径上布

置两个或四个测孔，各测点到管壁距离应符合表 E.1.3 的规定。 



 



 

 

E.1.4 当采用热风速仪测量风速时，风速探头测杆应与风管管壁垂直，风速探头

应正对气流吹来方向。 

E.1.5 断面平均风速应为各测点风速测量值的平均值，风管实测风量应按下式计算： 

 

E.2 风口风量测量 

E.2.1 风口风量测量方法选择宜符合下列规定： 

1 散流器风口风量，宜采用风量罩法测量。 

2 当风口为格栅或网格风口时，宜采用风口风速法测量。 

3 当风口为条缝形风口或风口气流有偏移时，宜采用辅助风管法测量。 

4 当风口风速法测试有困难时，可采用风管风量法。 

E.2.2 风口风量测量应符合下列规定： 



1 采用风口风速法测量风口风量时，在风口出口平面上，测点不应少于 6点，并应

均匀布置。 

2 采用辅助风管法测量风口风量时，辅助风管的截面尺寸应与风口内截面尺寸相

同，长度不应小于 2倍风口边长。辅助风管应将被测风口完全罩住，出口平面上的测点

不应少于 6点，且应均匀布置。 

E.2.3 当采用风量罩测量风口风量时，应选择与风口面积较接近的风量罩罩体，

罩口面积不得大于 4倍风口面积，且罩体长边不得大于风口长边的 2倍。风口宜位于罩

体的中间位置；罩口与风口所在平面应紧密接触、不漏风。 

E.2.4 风口风量检测的数据处理应符合下列规定： 

1 采用风口风速法（或辅助风管法）测量时，风口风量应按下式计算： 

 
2 采用风管风量法测量时，风口风量应按本规范公式 E.1.5计算。 

  

E.3 空调水流量及水温检测 

E.3.1 空调系统水流量检测应符合下列规定： 

1 水流量测量断面应设置在距上游局部阻力构件 10 倍管径、距下游局部阻力构件 5

倍管径的长度的管段上。 

2 当采用转子或涡轮等整体流量计进行流量的测量时，应根据仪表的操作规程，调

整测试仪表到测量状态，待测试状态稳定后，开始测量，测量时间宜取 l0min。 

3 当采用超声波流量计进行流量的测量时，应按管道口径及仪器说明书规定选择传

感器安装方式。测量时，应清除传感器安装处的管道表面污垢，并应在稳态条件下读取

数值。 

4 水流量检测值应取各次测量值的算术平均值。 

E.3.2 空调水温检测应符合下列规定： 

1 水温测点应布置在靠近被测机组（设备）的进出口处。当被检测系统有预留安放

温度计位置时，宜利用预留位置进行测试。 

2 水温检测应符合下列规定： 

1）膨胀式、压力式等温度计的感温泡，应完全置于水流中； 

2）当采用铂电阻等传感元件检测时，应对显示温度进行校正。 

3 水温检测值应取各次测量值的算术平均值。 

 



E.4 室内环境温度、湿度检测 

E.4.1 空调房间室内环境温度、湿度检测的测点布置，应符合下列规定： 

1 室内面积不足 16m2，应测室内中央 1点；16m2及以上且不足 30m2应测 2点（房间

对角线三等分点）；30m2及以上不足 60m2应测 3点（房间对角线四等分点）；60m2及以

上不足 100m2应测 5 点（二对角线四分点，梅花设点）；100m2及以上，每增加 5。m2应

增加 1个测点（均匀布置）。 

2 测点应布置在距外墙表面或冷热源大于 0.5m，离地面 0.8m～1.8m的同一高度上； 

3 测点也可根据工作区的使用要求，分别布置在离地不同高度的数个平面上； 

4 在恒温工作区，测点应布置在具有代表性的地点。 

E.4.2 舒适性空调系统室内环境温度、湿度的检测应测量一次。 

E.4.3 恒温恒湿空调系统室内温、湿度的测试，应符合本规范附录 D.6节的规定。 

 

E.5 室内环境噪声检测 

E.5.1 测噪声仪器宜采用（带倍频程分析的）声级计，宜检测 A声压级的数据。 

E.5.2 室内环境噪声检测的测点布置应符合下列规定： 

1 室内噪声测点应位于室内中心且距地面 1.1m～1.5m 高度处应按工艺要求设定，

距离操作者应为 0.5m，距墙面和其他主要反射面不应小于 1m； 

2 当室内面积小于 50m2，应取 1个测点，每增加 50m2应增加 1个测点。 

E.5.3 室内环境噪声检测应符合下列规定： 

1 空调系统应正常运行。 

2 测量时声级计或传声器可采用手持或固定在三脚架上，应使传声器指向被测声

源。 

3 噪声测量结果应以 A 声级 dB（A）表示。必要时，应测量倍频程噪声，以进行噪

声的评价。 

4 测量背景噪声时应关掉所有相关的空调设备。 

E.5.4 室内环境噪声应按下式计算： 

 

E.6 空调设备机组运行噪声检测 

E.6.1 冷却塔运行噪声测点的布置应符合下列的规定： 



1 应选择冷却塔的进风口方向，离塔壁水平距离应为一倍塔体直径，离地面高度

应为 1.5m处测量噪声（图 E.6.1-1）。 

2 应在冷却塔进风口处两个以上不同方向布置测点。 

3 冷却塔噪声测试时环境风速不应大于 4.5m/s。 

4 测试不应选择在雨天进行。 

 

E.6.2 空调设备、空调机组运行噪声检测的测点布置应符合下列规定： 

1 坐地安装立式机组噪声测试点应选择机组出风口方向，并应距离机组各立面 1.0m

（图 E.6.2-1）。 

 



 

 

E.6.3 空调设备噪声检测应符合下列规定： 

1 空调设备应正常运行。 

2 噪声检测时，声级计或传声器可手持，也可固定在三脚架上，传声器应指向被测

声源。 

3 测量背景噪声时，应关掉所有相关的空调设备。 

E.6.4 噪声检测的数据处理应符合本规范第 E.5.4 条的规定。 

 

·本规范用词说明 

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如

下：  

1）表示很严格，非这样做不可的： 

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”； 

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的： 

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”； 

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的： 

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”； 

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。 

  

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……

执行”。 
 

· 引用标准名录 

《建筑设计防火规范》GB-50016 

《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》GB-50128 

《钢结构工程施工质量验收规范》GB-50205 

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB-50231 

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB-50236 

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB-50242 



《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB-50274 

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB-50300 

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB-50411 

《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB-50787 

《声称质量水平复检与复验的评定程序》GB/T-16306 
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